
© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon HT Bocht DN 75
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© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon HT Bocht DN 110
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*Let op: bij grote leidingen zijn de elementen groter dan een vel papier van A3-formaat. In dit geval wordt slechts het halve sjabloon afgebeeld. U vouwt het sjabloon en plaatst het gedeelte met de rode lijn op de bocht om het sjabloon voor 
het complete element te krijgen. 



© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon HT Bocht DN 125
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*Let op: bij grote leidingen zijn de elementen groter dan een vel papier van A3-formaat. In dit geval wordt slechts het halve sjabloon afgebeeld. U vouwt het sjabloon en plaatst het gedeelte met de rode lijn op de bocht om het sjabloon voor 
het complete element te krijgen. 



© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon HT Bocht DN 160
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*Let op: bij grote leidingen zijn de elementen groter dan een vel papier van A3-formaat. In dit geval wordt slechts het halve sjabloon afgebeeld. U vouwt het sjabloon en plaatst het gedeelte met de rode lijn op de bocht om het sjabloon voor 
het complete element te krijgen. 



© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon HT Bocht DN 200
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*Let op: bij grote leidingen zijn de elementen groter dan een vel papier van A3-formaat. In dit geval wordt slechts het halve sjabloon afgebeeld. U vouwt het sjabloon en plaatst het gedeelte met de rode lijn op de bocht om het sjabloon voor 
het complete element te krijgen. 
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ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon SML Bocht DN 80

 tussensegment (3x)

begin/eind-segment
 binnenradius

+10

+20

+30

+40

+50

+10

+20

+30

+40

De achterzijde bestaat uit 3 midden- en 2 begin/ eind-segment.
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ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon SML Bocht DN 100
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De achterzijde bestaat uit 3 midden- en 2 begin/ eind-segment.



© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon SML Bochten DN 125 Deel I
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De achterzijde bestaat uit 4 midden- en 2 begin/ eind-segment.
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ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon SML Bochten DN 125 Deel II
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© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon SML Bochten DN 150 Deel I
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De achterzijde bestaat uit 4 midden- en 2 begin/ eind-segment.



© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon SML Bochten DN 150 Deel II
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© Armacell  Enterprise GmbH & Co. KG

ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon SML Bochten DN 200 Deel I
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De achterzijde bestaat uit 5 midden- en 2 begin/ eind-segment.
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ArmaComfort AB Montagehandboek  |  Sjabloon SML Bend DN 200 Deel II
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